
R2 on : Permanent EN

R2 off : Permanent HORS

 

R1 on  : Secours HORS

R1 off : Secours EN 
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Ballast

Commande éclairage

Phase 24h

Pour Montage spécial Zumtobel 1/40 T16 Chiaro FTR390
 
Ballast Tridonic PC PRO 26/32/42 FSM b101 avec CR 
(Standard voir schéma 250)

u95Schéma de câblage
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Eclairage de secours – Centre d’énergie - Défibrillateur
Etude – Développement – Fabrication – Maintenance
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